
Labor-Nr. CP1703622

Bezeichnung
Quelle	

(Schöpfprobe)

Matrix Rohwasser
Datum 09.02.17
Parameter Methode Einheit

Anlass TrinkwV	2001
Probenahmeort Quelle
Probenahmeart Schöpfprobe
Probenahme	nach Lichtlot l -
Probenahme	nach min -

Färbung,	qualitativ
DIN	EN	ISO	7887	Verf.A:2012-

04* farblos

Trübung,	qualitativ DIN	EN	ISO	7027-C2:2000-04* klar

Geruch.	qualitativ DIN	EN	1622,	Anh.C:2006-10* ohne
Geschmack DEV	B	1/2	Teil	2:1971* -
Bodensatz visuell ohne
Temperatur DIN	38404-C4	:1976-12* °C 7,9
pH-Wert	v.	Ort DIN	38404-C5:2009-07* 7,1
Leitf.	(v.	Ort,25°C) DIN	EN	27888	(C8):1993-11* µS/cm 720

Sauerstoff	v.Ort
DIN	EN	ISO	5814	(G22):2013-

02* mg/l -
Bemerkung -

Koloniezahl	bei	22°C
TrinkwV	2001	(2011)	Anl.	5	I	

d)	bb)* 1/ml 0

Koloniezahl	bei	36°C
TrinkwV	2001	(2011)	Anl.	5	I	

d)	bb)* 1/ml 0
coliforme	Keime Colilert®-18/	Quanti-Tray®* 1/100ml 0
E.coli Colilert®-18/	Quanti-Tray®* 1/100ml 0

Nitrat
DIN	EN	ISO	10304-1	
(D20):2009-07* mg/l

TOC DIN	EN	1484	(H3):1997-08* mg/l
Enterokokken ISO	7899-2	(K15)* KBE/100ml



CP1703623 CP1714580 CP1714581 CP1726176 CP1736405

Moser	Sigi,	Küche Küche	Angerer
Quelle	

(Schöpfprobe)
Quelle	

(Schöpfprobe)
Hiltersberger	

Küche

Trinkwasser Trinkwasser Trinkwasser Rohwasser

Trinkwasser	
(Probenahme	DIN	
19458	-	Zweck	A)

09.02.17 09.05.17 09.05.17 16.08.17 25.10.17

Trinkwasser-
untersuchung

Trinkwasser-
untersuchung

Trinkwasser-
untersuchung

Trinkwasser-
untersuchung

Trinkwasser-
untersuchung

Hausinstallation Hausinstallation Quelle Quelle Hausinstallation
Armatur Armatur Schöpfprobe Schöpfprobe Armatur

- - - - -
- - - - -

farblos farblos farblos farblos farblos

klar klar klar - -

ohne ohne ohne ohne ohne
- - - ohne ohne

ohne ohne ohne ohne ohne
8,5 11 10,4 9 11,5
7,1 7 7 7 7
760 560 580 590 590

- - - - -
- - - - -

2 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

5,5
1,5
0



CP1736406 CP1740538 CP1740540

Hiltersberger	
Milchkammer Quelle	Riesen Keller,	Küche

Trinkwasser	
(Probenahme	DIN	
19458	-	Zweck	A) Rohwasser

Trinkwasser	
(Probenahme	DIN	
19458	-	Zweck	A)

25.10.17 22.11.17 22.11.17

Trinkwasser-
untersuchung

Trinkwasser-
untersuchung

Trinkwasser-
untersuchung

Hausinstallation Quelle Hausinstallation
Armatur Schöpfprobe Armatur

- - -
- - -

farblos farblos farblos

- - -

ohne ohne ohne
ohne ohne ohne
ohne ohne ohne
11,4 10,9 12,7
7 7 7

590 590 580

- - -
- - -

0 0 0

2 0 0
0 0 0
0 0 0


